PFA 1.6: Messbericht Sprengerschiitterungen GA61 Richtung Ober-/Untertiirkheim

Messung und Auswertung entsprechend "Messprogramm Erschiitterungen" (BPB09a0203), Teil A bis F

Legende

Zuordnung der M

rte zu den

ten entsprechend Tabelle 1 nach DIN 4150-3

Zuordnung der Messwerte zu den Grenzwerten nach DIN 4150-2

Tabelle 1 Anhaltswerte fiir die Schwinggeschwindigkeit zur Beurteilung der
Wirkung von kurzzeitigen Erschiitterungen nach DIN 4150-3
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Anhaltswerte fir die Schwinggeschwindigkeit v in mm/s
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*) Bei Frequenzen iber 100 Hz diirfen mindestens die Anhaltswerte fir 100 Hz angesetzt werden.
3::‘::::;?; Messpunkt | Standort Geba‘a:de- Adresse Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen) A"swert”"’a:::Izh:'nNi:]::l;;f:':r:';’"kung auf
Maximale Frequenzbewe‘rte.te Sf:hwing— Nach- . " Max. Schwing- | Nach-
Schwinggeschwindigkeit maRgebende Frequenz geschwindigkeit weis Schwingstarke <tirke weis
g:e(::;zil::(':r?zahl Detail‘:_mgaben 2u den Messm{nk_ten und Messgeraten max vx vy vz ( aus MZI::US::;; ?yz‘:;(;?lieéllell;t—: A:P:zigggr.rz‘?,BVB'\fe\/S;gr\(;g;a(Tbm iﬁ;ggie/;‘;ugaenng E()B:::)rizsfg?l\)l 1:1‘;;—2 Gleichung (6) mit
Bohrlécher/Anzahl siehe Aufstellprotokoll fiir jeden Messpunkt frequenzabhéngigem VergréRerungsfaktor fiir z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms
Ziinder/max. Lademenge je Durchgefiihrte
Ziindzeitstufe VX 4 V2 | #x[Hz] fy[Hz] fz[Hz]| vB1  vB2 VB3 nwo | ke ey | EF@ KBfmax NW | SofortmaRnahmen
[kel/Lad tkel) [mm/s] [mm/s] [mm/s] bewertet auf .
255,50-256,50 03.03.2016 11:18:23 MP VW25e EG 1 Viehwasen 25, 70327 Stuttgart 0,25 0,60 0,87 19 16 16 0,72 0,62 0,65 4% 0,10 0,24 0,52 0,52 7%
Kalotte 03.03.2016 11:18:23 MP VW45 Keller 1 Viehwasen 45A, 70327 Stuttgart 4,08 3,74 8,04 56 147 321 3,26 2,06 2,44 16% 1,72 1,59 1,71 unbewohnt 22%
68/68/2,52/57,12 03.03.2016 11:18:23 MPVW45x  OG 1 Viehwasen 45A, 70327 Stuttgart 3,25 2,84 4,00 36 10 40 2,76 2,20 2,35 14% 1,36 1,05 2,52 2,52 32%
256,50-257,50 03.03.2016 20:08:39 MP VW25e  EG 1 Viehwasen 25, 70327 Stuttgart 0,22 0,59 0,87 21 15 19 0,71 0,62 0,64 4% 0,09 0,23 0,53 0,53 7%
Kalotte 03.03.2016 20:08:39 MP VW45 Keller 1 Viehwasen 45A, 70327 Stuttgart 2,83 4,09 9,07 57 144 315 3,58 2,17 2,61 18% 1,19 1,73 1,92 unbewohnt 24%
73/73/2,52/61,32 03.03.2016 20:08:39 MP VW45x  OG 1 Viehwasen 45A, 70327 Stuttgart 3,16 3,06 4,12 18 10 22 3,02 2,44 2,60 15%| 1,28 113 2,54 254  32%
257,50-258,50 07.03.2016 06:05:45 MP VW25e EG 1 Viehwasen 25, 70327 Stuttgart 0,24 0,39 0,69 21 11 18 0,52 0,44 0,46 3% 0,10 0,15 0,42 0,42 5%
Kalotte 07.03.2016 06:05:45 MP VW45 Keller 1 Viehwasen 45A, 70327 Stuttgart 2,16 6,04 12,38 76 321 321 4,83 2,93 3,56 24% 0,91 2,56 2,63 unbewohnt 33%
67/67/1,68/45,36 07.03.2016 06:0. MPVW45x  OG 1 Viehwasen 45A, 70327 Stuttgart 2,59 3,00 4,98 144 172 28 3,21 2,46 2,67 16% 110 1,27 3,11 3,11 39%
258,50-259,50 08.03.2016 18:54:42 MP VW25e  EG 1 Viehwasen 25, 70327 Stuttgart 0,29 0,56 0,59 31 16 18 0,51 0,48 0,48 3% 0,12 0,22 0,36 0,36 4%
Kalotte 08.03.2016 18:54:42 MP VW45 Keller 1 Viehwasen 45A, 70327 Stuttgart 2,21 6,98 13,74 76 307 316 5,43 3,45 4,09 27% 0,94 2,96 2,91 unbewohnt 37%
73/73/1,68/62,16 08.03.2016 18:54:42 MP VW45x 0G 1 Viehwasen 45A, 70327 Stuttgart 2,54 3,73 4,88 24 10 29 8723 2,53 2,72 16% 1,05 1,38 3,05 3,05 38%
259,50-260,50 12.03.2016 13:07:40 MP VW25e EG 1 Viehwasen 25, 70327 Stuttgart 0,31 0,94 0,99 21 15 15 0,84 0,77 0,77 4% 0,13 0,37 0,59 0,59 7%
Kalotte 12.03.2016 13:07:40 MP VW45 Keller 1 Viehwasen 45A, 70327 Stuttgart 2,61 6,58 12,72 81 51 300 5,24 3,92 4,15 26% 1,10 2,77 2,70 unbewohnt 35%
65/65/1,68/54,6 12.03.2016 13:07:40 MP VW45x 0G 1 Viehwasen 45A, 70327 Stuttgart 3,92 4,64 9,75 25 169 25 7,02 5,65 6,03 35% 1,62 1,97 6,05 6,05 76%
260,50-261,50 12.03.2016 20:36:16 MP VW25e  EG 1 Viehwasen 25, 70327 Stuttgart 0,24 0,44 0,52 21 9 18 0,41 0,35 0,37 2% 0,10 0,16 0,32 0,32 4%
Kalotte 12.03.2016 20:36:16 MP VW45 Keller 1 Viehwasen 45A, 70327 Stuttgart 2,35 6,63 15,90 79 146 282 6,42 4,03 4,82 32% 0,99 2,81 3,37 unbewohnt 42%
75/75/2,52/63,00 12.03.2016 20:36:16 MP VW45x  0G 1 Viehwasen 45A, 70327 Stuttgart 2,58 3,58 6,03 142 52 29 3,94 3,05 3,28 20% 1,09 1,51 3,77 3,77 47%
261,50-262,50 13.03.2016 15:28:33 MP VW25e EG 1 Viehwasen 25, 70327 Stuttgart 0,23 0,75 0,89 21 15 16 0,75 0,66 0,69 4% 0,09 0,30 0,53 0,53 7%
Kalotte 13.03.2016 15:28:33 MP VW45 Keller 1 Viehwasen 45A, 70327 Stuttgart 2,05 7,50 14,50 51 148 299 5,88 3,71 4,44 29% 0,86 3,18 3,08 unbewohnt 40%
75/75/1,68/64,68 13.03.2016 15:28:33 MP VW45x 0G 1 Viehwasen 45A, 70327 Stuttgart 2,85 3,87 7,16 30 171 21 4,94 3,94 4,21 25% 1,19 1,64 4,40 4,40 55%
262,50-263,50 16.03.2016 07:55:52 MP VW45 Keller 1 Viehwasen 45A, 70327 Stuttgart 1,95 6,59 13,15 40 302 302 555 3,33 3,98 27% 0,82 2,80 2,79 unbewohnt 35%
Kalotte 16.03.2016 07:55:52 MP VW25e EG 1 Viehwasen 25, 70327 Stuttgart 0,21 0,33 0,37 44 14 19 0,28 0,26 0,26 1% 0,09 0,13 0,23 0,23 3%
75/75/1,68/63,84 16.03.2016 07:55:52 MP VW45x  OG 1 Viehwasen 45A, 70327 Stuttgart 3,08 3,59 7,40 40 167 47 4,73 3,61 3,91 24% 1,29 1,52 4,68 4,68 58%
264,50-265,50 17.03.2016 07:29:32 MP VW45 Keller 1 Viehwasen 45A, 70327 Stuttgart 2,06 7,34 15,73 93 307 307 6,25 3,83 4,64 31% 0,87 3,11 3,34 unbewohnt 42%
Kalotte 17.03.2016 07:29:32 MP VW25e  EG 1 Viehwasen 25, 70327 Stuttgart 0,20 0,35 0,50 18 15 18 0,40 0,34 0,36 2% 0,08 0,14 0,30 0,30 4%
66/66/1,68/55,44 17.03.2016 07:29:32 MP VW45x  OG 1 Viehwasen 45A, 70327 Stuttgart 2,60 3,37 5,22 26 168 27 3,38 2,63 2,85 17% 1,08 1,43 3,25 3,25 41%
265,50-266,50 20.03.2016 16:21:01 MPVW45x  OG 1 Viehwasen 45A, 70327 Stuttgart 2,79 3,20 6,93 157 168 38 4,55 3,59 3,85 23% 1,18 1,36 4,36 4,36 55%
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Schwinggeschwindigkeit weis starke weis
Ort (Tunnelmeter) Detailangaben zu den Messpunkten und Messgeriten Messwerte bzw. abgeleitete Werte gemaR "Messprogramm Erschitterungen" (BPB09a0203) Teil F ] )
Sprengladung (Anzahl iehe Aufstellorotokoll fiir ieden M «t max vx vy vz ( aus Messung), fx fy fz (DIN 4150-3 Anhang D.2), VB1 VB2 VB3 (DIN 44569-1 Anhang E) KBfmax (DIN 4150-2 Gleichung (6) mit
Bohrlécher/Anzahl siehe Autsteliprotokoll Tr jeden Viesspun frequenzabhé&ngigem VergréBerungsfaktor fiir z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms
Ziinder/max. Lademenge je Durchgefiihrte
" . %4 vy vz KBf(z)
Ziindzeitstufe fx[Hz] fy[Hz] fz[Hz]| VB1 VB2 VB3 NW KBf(x)  KBf(y) KBfmax NW SofortmaRnahmen
3 [mm/s] [mm/s] [mm/s] bewertet ,
[kgl/L [kel) auf
Kalotte 20.03.2016 16:21:01 MP VW45 Keller 1 Viehwasen 45A, 70327 Stuttgart 2,08 557 13,38 82 309 309 5,37 3,33 4,01 27% 0,88 2,36 2,84 unbewohnt 35%
61/61/2,52/50,4
267,50-268,50 30.03.2016 13:48:40 MP VW25e  EG 1 Viehwasen 25, 70327 Stuttgart 0,32 0,57 0,55 19 20 18 0,49 0,46 0,46 2%| 013 023 0,33 0,33 4%
Kalotte 30.03.2016 13:48:40 MP VW45 Keller 1 Viehwasen 45A, 70327 Stuttgart 2,86 7,31 22,33 2 71 280 9,51 6,10 7,22 48% 0,41 3,09 4,74 unbewohnt 59%
65/65/1,68/54,60 30.03.2016 13:48:40 MP VW45x  OG 1 Viehwasen 45A, 70327 Stuttgart 4,30 5,01 7,67 158 170 28 4,93 4,07 4,32 25%| 182 212 4,79 4,79 60%
268,50-269,50 30.03.2016 21:18:08 MP VW25e EG 1 Viehwasen 25, 70327 Stuttgart 0,21 0,75 0,47 17 11 17 0,64 0,60 0,60 3% 0,08 0,28 0,28 0,28 4%
Kalotte 30.03.2016 21:18:08 MP VW45 Keller 1 Viehwasen 45A, 70327 Stuttgart 2,40 7,49 17,42 2 39 210 7,14 4,68 5,40 36% 0,34 3,15 3,69 unbewohnt 46%
71/71/2,52/65,52 30.03.2016 21:18:08 MP VW45x 0G 1 Viehwasen 45A, 70327 Stuttgart 3,46 5,56 10,25 160 166 10 7,55 6,27 6,64 38% 1,47 2,36 5,69 5,69 71%
269,50-270,50 31.03.2016 12:52:15 MP VW45 Keller 1 Viehwasen 45A, 70327 Stuttgart 2,58 7,42 18,55 77 2 12 7,80 5,02 5,94 39% 1,09 1,06 10,70 unbewohnt 134%
Kalotte 31.03.2016 12:52:15 MP VW45x 0G 1 Viehwasen 45A, 70327 Stuttgart 3,62 3,92 6,79 25 25 17 4,79 3,90 4,15 24% 1,50 1,62 4,10 4,10 51%
71/71/2,52/59,64
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