
Arge Atcost 21

PFA 1.6: Messbericht Sprengerschütterungen GA62 Richtung Hbf
Messung und Auswertung entsprechend "Messprogramm Erschütterungen" (BPB09a0203), Teil A bis F

Tag: 8

Nacht (22:00 - 

06:00):
0,3

Ergänzende 

Stellungnahme von 

Herr Dr.Ing. Ulf Lichte 

vom 10.03.2016

Datum Uhrzeit 

der Sprengung
Messpunkt Standort

Gebäude-

art
Adresse

von bis

vx 

[mm/s]

vy 

[mm/s]

vz 

[mm/s]
fx [Hz] fy [Hz] fz [Hz] VB1 VB2 VB3 NW KBfmax KBfmax NW

Durchgeführte 

Sofortmaßnahmen auf 

Baustelle

1433,75 1436,75 01.11.2016 08:43:38 MP PBS51 Keller 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,19 0,27 0,11 9 9 13 0,18 0,16 0,16 3% 0,06 unbewohnt 1%

Strosse/Sohle

26 26 3,36 68,04

1439,75 1441,25 01.11.2016 12:50:00 Keine Triggerauslösung (Trigger bei jeweils 0,1 mm/s)

Kalotte

82 82 2,52 68,88

1441,25 1442,75 01.11.2016 17:25:22 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,08 0,09 0,12 165 15 45 0,06 0,04 0,05 1% 0,04 0,04 1%

Kalotte

83 83 2,52 69,72

1436,75 1439,75 01.11.2016 23:49:37 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,15 0,20 0,24 76 177 39 0,12 0,09 0,09 2% 0,08 0,08 27%

Strosse/Sohle

29 29 2,52 63

1442,75 1444,25 02.11.2016 03:43:21 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,13 0,09 0,14 33 11 48 0,07 0,07 0,07 1% 0,05 0,05 17%

Kalotte

86 86 2,52 79,8

1444,25 1445,75 02.11.2016 07:53:41 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,09 0,08 0,15 32 155 39 0,08 0,05 0,06 1% 0,04 0,04 1%

Kalotte

86 86 2,52 72,24

1439,75 1442,75 02.11.2016 14:45:00 Keine Triggerauslösung (Trigger bei jeweils 0,1 mm/s)

Strosse/Sohle

26 26 3,36 65,52

1445,75 1447,25 02.11.2016 19:00:00 Keine Triggerauslösung (Trigger bei jeweils 0,1 mm/s)

Kalotte

83 83 2,52 72,24

1447,25 1448,75 02.11.2016 22:20:00 Keine Triggerauslösung (Trigger bei jeweils 0,1 mm/s)

Kalotte

90 90 2,52 80,64
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Auswertung nach DIN 4150-2 (Einwirkung auf Menschen in 

Gebäuden)
Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen)

Detailangaben zu den Messpunkten  und Messgeräten 

siehe Aufstellprotokoll für jeden Messpunkt

Messwerte bzw. abgeleitete Werte  gemäß "Messprogramm Erschütterungen" (BPB09a0203) Teil F

max vx vy vz ( aus Messung), fx fy fz (DIN 4150-3 Anhang D.2), VB1 VB2 VB3 (DIN 45669-1 Anhang E) KBfmax (DIN 4150-2 Gleichung (6) mit 

frequenzabhängigem Vergrößerungsfaktor für z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms

Maximale 

Schwinggeschwindigkeit
maßgebende Frequenz

Frequenzbewertete Schwing-

geschwindigkeit
Max. Schwingstärke in 

bewohntem Bereich
Max. Schwingstärke
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Datum Uhrzeit 

der Sprengung
Messpunkt Standort

Gebäude-

art
Adresse

von bis

vx 

[mm/s]

vy 

[mm/s]

vz 

[mm/s]
fx [Hz] fy [Hz] fz [Hz] VB1 VB2 VB3 NW KBfmax KBfmax NW

Durchgeführte 

Sofortmaßnahmen auf 

BaustelleA
n
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Auswertung nach DIN 4150-2 (Einwirkung auf Menschen in 

Gebäuden)
Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen)

Detailangaben zu den Messpunkten  und Messgeräten 

siehe Aufstellprotokoll für jeden Messpunkt

Messwerte bzw. abgeleitete Werte  gemäß "Messprogramm Erschütterungen" (BPB09a0203) Teil F

max vx vy vz ( aus Messung), fx fy fz (DIN 4150-3 Anhang D.2), VB1 VB2 VB3 (DIN 45669-1 Anhang E) KBfmax (DIN 4150-2 Gleichung (6) mit 

frequenzabhängigem Vergrößerungsfaktor für z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms

Maximale 

Schwinggeschwindigkeit
maßgebende Frequenz

Frequenzbewertete Schwing-

geschwindigkeit
Max. Schwingstärke in 

bewohntem Bereich
Max. Schwingstärke

1442,75 1445,75 03.11.2016 05:21:57 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,15 0,14 0,26 109 16,4 51,2 0,13 0,09 0,10 2% 0,07 0,07 23%

Strosse/Sohle

28 28 2,52 60,48

1448,75 1450,25 03.11.2016 09:47:20 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,09 0,10 0,15 191 180,9 48,4 0,08 0,06 0,06 1% 0,05 0,05 1%

Kalotte

84 84 2,52 70,56

1450,25 1451,75 03.11.2016 14:23:44 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,08 0,09 0,11 193 181,6 47,3 0,05 0,04 0,04 1% 0,04 0,04 1%

Kalotte

85 85 2,52 71,4

1445,75 1448,75 03.11.2016 20:44:07 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,18 0,18 0,22 112,5 23 49,6 0,12 0,10 0,10 2% 0,08 0,08 1%

Strosse/Sohle

25 25 2,52 53,76

1451,75 1453,25 04.11.2016 00:34:47 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,09 0,11 0,14 20,3 177 47,3 0,07 0,05 0,06 1% 0,05 0,05 17%

Kalotte

81 81 2,52 76,44

1453,25 1454,75 04.11.2016 04:09:48 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,11 0,11 0,14 16 178,5 44,5 0,08 0,07 0,07 1% 0,04 0,04 13%

Kalotte

82 82 2,52 75,6

1448,75 1451,75 04.11.2016 10:41:43 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,30 0,28 0,34 18,4 9 39,1 0,22 0,19 0,19 4% 0,12 0,12 2%

Strosse/Sohle

25 25 2,52 69,72

1454,75 1456,25 04.11.2016 14:32:35 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,13 0,14 0,19 16,4 10,5 38,3 0,11 0,10 0,10 2% 0,06 0,06 1%

Kalotte

84 84 2,52 80,64

1456,25 1457,75 04.11.2016 19:11:56 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,13 0,10 0,15 32,4 179,7 48,8 0,07 0,05 0,06 1% 0,05 0,05 1%

Kalotte

82 82 2,52 76,44

1451,75 1454,75 05.11.2016 01:11:24 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,22 0,21 0,21 63,7 9,4 39,5 0,15 0,13 0,13 3% 0,08 0,08 27%

Strosse/Sohle

26 26 2,52 55,44

1457,75 1459,25 05.11.2016 04:40:16 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,11 0,14 0,17 16 154,7 39,5 0,09 0,07 0,07 1% 0,07 0,07 23%

Kalotte

82 82 2,52 76,44

1459,25 1460,75 05.11.2016 08:47:09 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,10 0,14 0,17 164,8 157,4 48 0,08 0,06 0,06 1% 0,05 0,05 1%

Kalotte

85 85 2,52 75,6

1454,75 1457,75 05.11.2016 15:56:53 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,23 0,20 0,30 66,4 9 37,9 0,16 0,13 0,13 3% 0,10 0,10 1%

Strosse/Sohle

24 24 2,52 60,48

1460,75 1462,25 05.11.2016 19:39:29 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,14 0,11 0,13 164,5 178,9 43 0,08 0,06 0,07 1% 0,05 0,05 1%

Kalotte

87 87 2,52 78,12

1462,25 1463,75 05.11.2016 23:48:25 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,11 0,16 0,18 164,1 180,9 46,1 0,09 0,06 0,07 1% 0,05 0,05 17%
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Datum Uhrzeit 

der Sprengung
Messpunkt Standort

Gebäude-

art
Adresse

von bis

vx 

[mm/s]

vy 

[mm/s]

vz 

[mm/s]
fx [Hz] fy [Hz] fz [Hz] VB1 VB2 VB3 NW KBfmax KBfmax NW

Durchgeführte 

Sofortmaßnahmen auf 
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n

za
h

l B
o

h
rl

ö
ch

er

Kalotte/Sohle

Ort (Tunnelmeter)

A
n

za
h

l Z
ü

n
d

er

m
ax

. L
ad

em
en

ge
 je

 

Zü
n

d
ze

it
st

u
fe

 [
kg

]

La
d

em
en

ge
 [

kg
]

Auswertung nach DIN 4150-2 (Einwirkung auf Menschen in 

Gebäuden)
Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen)

Detailangaben zu den Messpunkten  und Messgeräten 

siehe Aufstellprotokoll für jeden Messpunkt

Messwerte bzw. abgeleitete Werte  gemäß "Messprogramm Erschütterungen" (BPB09a0203) Teil F

max vx vy vz ( aus Messung), fx fy fz (DIN 4150-3 Anhang D.2), VB1 VB2 VB3 (DIN 45669-1 Anhang E) KBfmax (DIN 4150-2 Gleichung (6) mit 

frequenzabhängigem Vergrößerungsfaktor für z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms

Maximale 

Schwinggeschwindigkeit
maßgebende Frequenz

Frequenzbewertete Schwing-

geschwindigkeit
Max. Schwingstärke in 

bewohntem Bereich
Max. Schwingstärke

Kalotte

83 83 2,52 74,76

1457,75 1460,75 06.11.2016 06:32:40 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,33 0,32 0,35 18 12,5 47,7 0,23 0,20 0,20 4% 0,13 0,13 2%

Strosse/Sohle

28 28 2,52 68,88

1463,75 1465,25 06.11.2016 10:56:27 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,14 0,14 0,17 33,2 180,9 48,4 0,09 0,08 0,08 2% 0,05 0,05 1%

Kalotte

83 83 2,52 72,24

1465,25 1466,75 06.11.2016 15:05:58 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,13 0,12 0,15 164,8 179,3 39,1 0,07 0,05 0,05 1% 0,04 0,04 1%

Kalotte

84 84 2,52 75,6

1460,75 1463,75 06.11.2016 21:28:51 MP PBS51 Keller 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,11 0,13 0,07 9 10 15 0,09 0,08 0,08 2% 0,03 unbewohnt 0%

Strosse/Sohle 06.11.2016 21:28:45 MP PBS51 Keller 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,10 0,16 0,09 19 11 15 0,11 0,10 0,10 2% 0,04 unbewohnt 1%

25 25 2,52 52,08 06.11.2016 21:28:41 MP PBS39 Keller 2 Plettenbergstr. 39, 70186 Stuttgart 0,25 0,37 0,30 20 30 40 0,22 0,18 0,18 4% 0,10 unbewohnt 1%

1466,75 1468,25 07.11.2016 01:50:34 MP PBS39 Keller 2 Plettenbergstr. 39, 70186 Stuttgart 0,11 0,12 0,11 34 63 15 0,07 0,06 0,06 1% 0,03 unbewohnt 10%

Kalotte

79 79 2,52 74,76

1468,25 1469,75 07.11.2016 05:43:51 MP PBS39 Keller 2 Plettenbergstr. 39, 70186 Stuttgart 0,09 0,11 0,11 29 177 132 0,06 0,05 0,05 1% 0,03 unbewohnt 10%

Kalotte

81 81 1,68 72,24

1463,75 1466,75 07.11.2016 11:43:29 MP PBS39 Keller 2 Plettenbergstr. 39, 70186 Stuttgart 0,28 0,40 0,35 203 24 41 0,22 0,18 0,18 4% 0,10 unbewohnt 1%

Strosse/Sohle 07.11.2016 11:43:29 MP PBS51 Keller 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,17 0,21 0,13 9 9 15 0,15 0,13 0,13 3% 0,05 unbewohnt 1%

26 26 2,52 68,04

1469,75 1471,25 07.11.2016 15:23:30 MP PBS39 Keller 2 Plettenbergstr. 39, 70186 Stuttgart 0,10 0,11 0,14 32 179 16 0,06 0,04 0,05 1% 0,03 unbewohnt 0%

Kalotte

85 85 2,52 75,6

1471,25 1472,75 07.11.2016 20:00:00 Keine Triggerauslösung (Trigger bei jeweils 0,1 mm/s)

Kalotte

85 85 2,52 76,44

1466,75 1469,75 08.11.2016 04:44:57 MP PBS51 Keller 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,10 0,12 0,08 18 6 12 0,09 0,08 0,08 2% 0,03 unbewohnt 10%

Strosse/Sohle 08.11.2016 04:44:51 MP PBS51 Keller 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,09 0,12 0,09 9 9 15 0,09 0,08 0,08 2% 0,03 unbewohnt 10%

26 26 2,52 52,92

1472,75 1474,25 08.11.2016 10:06:43 MP PBS39 Keller 2 Plettenbergstr. 39, 70186 Stuttgart 0,07 0,10 0,11 201 30 46 0,06 0,05 0,05 1% 0,02 unbewohnt 7%

Kalotte 08.11.2016 10:06:35 MP PBS39 Keller 2 Plettenbergstr. 39, 70186 Stuttgart 0,11 0,15 0,14 32 63 44 0,08 0,07 0,07 1% 0,04 unbewohnt 13%

84 84 2,52 75,6

1474,25 1475,75 08.11.2016 14:36:53 MP PBS39 Keller 2 Plettenbergstr. 39, 70186 Stuttgart 0,11 0,12 0,13 31 65 44 0,07 0,06 0,06 1% 0,03 unbewohnt 10%

Kalotte

93 93 2,52 84

1469,75 1472,75 08.11.2016 21:33:29 MP PBS51 Keller 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,11 0,12 0,10 9 9 10 0,09 0,08 0,08 2% 0,04 unbewohnt 13%

Strosse/Sohle 08.11.2016 21:33:29 MP PBS39 Keller 2 Plettenbergstr. 39, 70186 Stuttgart 0,24 0,29 0,25 18 28 38 0,17 0,14 0,14 3% 0,08 unbewohnt 27%

27 27 2,52 58,8

1475,75 1477,25 09.11.2016 02:13:57 MP PBS39 Keller 2 Plettenbergstr. 39, 70186 Stuttgart 0,13 0,11 0,14 32 30 97 0,07 0,06 0,06 1% 0,03 unbewohnt 10%

Kalotte 09.11.2016 02:13:49 MP PBS39 Keller 2 Plettenbergstr. 39, 70186 Stuttgart 0,15 0,13 0,11 30 63 41 0,10 0,08 0,09 2% 0,04 unbewohnt 13%
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Datum Uhrzeit 

der Sprengung
Messpunkt Standort

Gebäude-

art
Adresse

von bis

vx 

[mm/s]

vy 

[mm/s]

vz 

[mm/s]
fx [Hz] fy [Hz] fz [Hz] VB1 VB2 VB3 NW KBfmax KBfmax NW
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Auswertung nach DIN 4150-2 (Einwirkung auf Menschen in 

Gebäuden)
Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen)

Detailangaben zu den Messpunkten  und Messgeräten 

siehe Aufstellprotokoll für jeden Messpunkt

Messwerte bzw. abgeleitete Werte  gemäß "Messprogramm Erschütterungen" (BPB09a0203) Teil F

max vx vy vz ( aus Messung), fx fy fz (DIN 4150-3 Anhang D.2), VB1 VB2 VB3 (DIN 45669-1 Anhang E) KBfmax (DIN 4150-2 Gleichung (6) mit 

frequenzabhängigem Vergrößerungsfaktor für z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms

Maximale 

Schwinggeschwindigkeit
maßgebende Frequenz

Frequenzbewertete Schwing-

geschwindigkeit
Max. Schwingstärke in 

bewohntem Bereich
Max. Schwingstärke

78 78 2,52 78,96

1477,25 1478,75 14.11.2016 07:20:41 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,10 0,16 0,15 167 32 52 0,10 0,09 0,09 2% 0,04 0,04 1%

Kalotte

81 81 2,52 72,24

1472,75 1475,75 14.11.2016 17:25:54 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,26 0,25 0,29 91 9 42 0,17 0,15 0,15 3% 0,10 0,10 1%

Strosse/Sohle 14.11.2016 17:25:54 MP PBS51 Keller 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,11 0,13 0,10 9 9 13 0,10 0,09 0,09 2% 0,04 unbewohnt 1%

26 26 2,52 55,44

1478,75 1480,25 14.11.2016 22:56:17 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,13 0,14 0,18 18 172 52 0,09 0,06 0,07 1% 0,05 0,05 17%

Kalotte

82 82 2,52 69,72

1480,25 1481,75 15.11.2016 04:30:00 Keine Triggerauslösung (Trigger bei jeweils 0,1 mm/s)

Kalotte

85 85 2,52 72,24

1475,75 1478,75 15.11.2016 12:41:38 MP PBS51 Keller 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,10 0,10 0,09 7 9 6 0,07 0,06 0,06 1% 0,03 unbewohnt 0%

Strosse/Sohle 15.11.2016 12:41:32 MP PBS51 Keller 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,12 0,11 0,10 9 9 14 0,08 0,08 0,08 2% 0,03 unbewohnt 0%

27 27 3,36 56,28

1481,75 1483,25 15.11.2016 16:50:00 Keine Triggerauslösung (Trigger bei jeweils 0,1 mm/s)

Kalotte

85 85 2,52 75,6

1483,25 1484,75 15.11.2016 21:55:00 Keine Triggerauslösung (Trigger bei jeweils 0,1 mm/s)

Kalotte

85 85 2,52 71,4

1478,75 1481,75 16.11.2016 07:39:38 MP PBS51 Keller 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,14 0,12 0,13 57 12,9 14,5 0,09 0,08 0,08 2% 0,03 unbewohnt 0%

Strosse/Sohle

27 27 2,52 57,96

1484,75 1486,25 16.11.2016 11:40:00 Keine Triggerauslösung (Trigger bei jeweils 0,1 mm/s)

Kalotte

85 85 2,52 74,76

1486,25 1487,75 16.11.2016 15:45:00 Keine Triggerauslösung (Trigger bei jeweils 0,1 mm/s)

Kalotte

82 82 2,52 71,4

1481,75 1484,75 16.11.2016 22:14:35 MP PBS51 Keller 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,18 0,10 0,12 63,3 9 6,2 0,10 0,07 0,08 1% 0,04 unbewohnt 13%

Strosse/Sohle

27 27 2,52 55,44

1487,75 1489,25 17.11.2016 05:50:00 Keine Triggerauslösung (Trigger bei jeweils 0,1 mm/s)

Kalotte

83 83 2,52 70,56

1489,25 1490,75 17.11.2016 09:48:49 MP PBS51 Keller 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,08 0,08 0,10 75,8 36,7 13,7 0,07 0,05 0,06 1% 0,02 unbewohnt 0%

Kalotte

82 82 2,52 72,24

1484,75 1487,75 17.11.2016 15:39:35 MP PBS51 Keller 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,16 0,13 0,19 9,4 9,4 14,5 0,12 0,10 0,11 2% 0,05 unbewohnt 1%

Strosse/Sohle

25 25 3,36 62,16
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Datum Uhrzeit 

der Sprengung
Messpunkt Standort

Gebäude-

art
Adresse

von bis

vx 

[mm/s]

vy 

[mm/s]

vz 

[mm/s]
fx [Hz] fy [Hz] fz [Hz] VB1 VB2 VB3 NW KBfmax KBfmax NW
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Auswertung nach DIN 4150-2 (Einwirkung auf Menschen in 

Gebäuden)
Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen)

Detailangaben zu den Messpunkten  und Messgeräten 

siehe Aufstellprotokoll für jeden Messpunkt

Messwerte bzw. abgeleitete Werte  gemäß "Messprogramm Erschütterungen" (BPB09a0203) Teil F

max vx vy vz ( aus Messung), fx fy fz (DIN 4150-3 Anhang D.2), VB1 VB2 VB3 (DIN 45669-1 Anhang E) KBfmax (DIN 4150-2 Gleichung (6) mit 

frequenzabhängigem Vergrößerungsfaktor für z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms

Maximale 

Schwinggeschwindigkeit
maßgebende Frequenz

Frequenzbewertete Schwing-

geschwindigkeit
Max. Schwingstärke in 

bewohntem Bereich
Max. Schwingstärke

1490,75 1492,25 17.11.2016 20:00:00 Keine Triggerauslösung (Trigger bei jeweils 0,1 mm/s)

Kalotte

77 77 1,68 64,68

1492,25 1493,75 17.11.2016 00:55:00 Keine Triggerauslösung (Trigger bei jeweils 0,1 mm/s)

Kalotte

85 85 1,68 71,4

1487,75 1490,75 18.11.2016 10:04:59 MP PBS51 Keller 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,15 0,10 0,18 18,4 9,4 14,5 0,11 0,09 0,10 2% 0,04 unbewohnt 1%

Strosse/Sohle

26 26 3,36 64,68

1493,75 1495,25 18.11.2016 14:15:15 MP PBS51 Keller 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,06 0,07 0,11 38,7 59 59 0,07 0,06 0,06 1% 0,02 unbewohnt 0%

Kalotte

83 83 2,52 74,76

1495,25 1496,75 18.11.2016 18:49:20 MP PBS51 Keller 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,05 0,08 0,12 132,4 29,3 58,2 0,08 0,06 0,07 1% 0,03 unbewohnt 0%

Kalotte

74 74 1,68 62,16

1490,75 1493,75 19.11.2016 02:55:14 MP PBS51 Keller 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,11 0,09 0,18 18 9 35,9 0,11 0,09 0,10 2% 0,04 unbewohnt 13%

Strosse/Sohle

23 23 2,52 55,44

1496,75 1498,25 19.11.2016 09:22:27 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,14 0,20 0,27 189,5 180,1 43,8 0,15 0,11 0,12 2% 0,08 0,08 1%

Kalotte 19.11.2016 09:22:27 MP PBS51 Keller 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,06 0,06 0,11 34,8 36,3 34,8 0,07 0,06 0,06 1% 0,02 unbewohnt 0%

81 81 2,52 73,92

1498,25 1499,75 19.11.2016 13:15:54 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,17 0,27 0,28 116,4 44,9 44,5 0,17 0,15 0,15 3% 0,09 0,09 1%

Kalotte 19.11.2016 13:15:54 MP PBS51 Keller 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,09 0,07 0,12 36,7 10,5 10,2 0,08 0,06 0,06 1% 0,03 unbewohnt 0%

81 81 2,52 78,96

1493,75 1496,75 19.11.2016 19:28:29 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,24 0,42 0,51 164,5 24,2 41,4 0,30 0,24 0,24 5% 0,17 0,17 2%

Strosse/Sohle 19.11.2016 19:28:29 MP PBS51 Keller 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,15 0,12 0,23 10,5 9,4 10,2 0,14 0,11 0,12 2% 0,05 unbewohnt 1%

25 25 2,52 69,72

1499,75 1501,25 19.11.2016 23:30:28 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,14 0,19 0,29 163,7 189,1 43,8 0,14 0,10 0,11 2% 0,08 0,08 27%

Kalotte 19.11.2016 23:30:28 MP PBS51 Keller 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,06 0,09 0,14 80,9 10,2 57 0,09 0,07 0,08 1% 0,03 unbewohnt 10%

82 82 2,52 79,8

1501,25 1502,75 20.11.2016 04:00:01 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,12 0,16 0,20 164,5 180,9 41,4 0,11 0,08 0,08 2% 0,05 0,05 17%

Kalotte

94 94 2,52 80,64

1496,75 1499,75 20.11.2016 10:11:16 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,24 0,38 0,35 164,5 25,4 38,3 0,25 0,21 0,21 4% 0,12 0,12 2%

Strosse/Sohle 20.11.2016 10:11:16 MP PBS51 Keller 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,10 0,09 0,21 18,4 9,4 11,3 0,14 0,11 0,12 2% 0,04 unbewohnt 1%

24 24 2,52 59,64

1502,75 1504,25 20.11.2016 14:11:02 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,13 0,18 0,20 114,8 177,3 46,1 0,10 0,08 0,08 2% 0,06 0,06 1%

Kalotte 20.11.2016 14:11:02 MP PBS51 Keller 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,05 0,06 0,13 92,6 29,3 5,1 0,09 0,07 0,08 1% 0,03 unbewohnt 0%

86 86 2,52 75,6

1504,25 1505,75 20.11.2016 17:46:29 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,14 0,18 0,22 192,2 175,8 46,9 0,13 0,11 0,11 2% 0,06 0,06 1%

Kalotte 20.11.2016 17:46:29 MP PBS51 Keller 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,06 0,07 0,16 37,9 11,3 10,9 0,11 0,09 0,09 2% 0,03 unbewohnt 0%

86 86 2,52 77,28

1499,75 1502,75 20.11.2016 23:24:16 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,22 0,42 0,50 114,5 24,6 44,1 0,29 0,23 0,23 5% 0,17 0,17 57%
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Datum Uhrzeit 

der Sprengung
Messpunkt Standort
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Auswertung nach DIN 4150-2 (Einwirkung auf Menschen in 

Gebäuden)
Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen)

Detailangaben zu den Messpunkten  und Messgeräten 

siehe Aufstellprotokoll für jeden Messpunkt

Messwerte bzw. abgeleitete Werte  gemäß "Messprogramm Erschütterungen" (BPB09a0203) Teil F

max vx vy vz ( aus Messung), fx fy fz (DIN 4150-3 Anhang D.2), VB1 VB2 VB3 (DIN 45669-1 Anhang E) KBfmax (DIN 4150-2 Gleichung (6) mit 

frequenzabhängigem Vergrößerungsfaktor für z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms

Maximale 

Schwinggeschwindigkeit
maßgebende Frequenz

Frequenzbewertete Schwing-

geschwindigkeit
Max. Schwingstärke in 

bewohntem Bereich
Max. Schwingstärke

Strosse/Sohle 20.11.2016 23:24:16 MP PBS51 Keller 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,15 0,11 0,27 19,1 9,4 15,2 0,17 0,13 0,14 3% 0,06 unbewohnt 20%

24 24 2,52 60,48

1505,75 1507,25 21.11.2016 03:38:36 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,12 0,18 0,18 193 178,9 38,3 0,09 0,06 0,07 1% 0,05 0,05 17%

Kalotte

90 90 2,52 77,28

1507,25 1508,75 21.11.2016 08:06:35 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,12 0,17 0,23 192,2 181,2 37,9 0,12 0,09 0,10 2% 0,07 0,07 1%

Kalotte

84 84 2,52 78,12

1502,75 1505,75 21.11.2016 15:25:38 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,16 0,34 0,39 94,1 32 37,9 0,23 0,18 0,18 4% 0,14 0,14 2%

Strosse/Sohle 21.11.2016 15:25:38 MP PBS51 Keller 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,11 0,09 0,19 18 3,9 10,2 0,13 0,11 0,11 2% 0,05 unbewohnt 1%

24 24 2,52 55,44

1508,75 1510,25 21.11.2016 19:30:51 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,18 0,18 0,25 163,7 179,3 39,8 0,12 0,10 0,10 2% 0,07 0,07 1%

Kalotte 21.11.2016 19:30:52 MP PBS51 Keller 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,06 0,07 0,13 35,9 10,9 5,9 0,08 0,07 0,07 1% 0,04 unbewohnt 1%

78 78 2,52 79,8

1510,25 1511,75 21.11.2016 23:46:48 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,15 0,16 0,18 192,2 178,1 37,9 0,10 0,07 0,08 1% 0,05 0,05 17%

Kalotte

89 89 2,52 79,8

1505,75 1508,75 22.11.2016 05:32:33 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,25 0,44 0,53 165,2 35,2 42,6 0,30 0,23 0,24 5% 0,17 0,17 57%

Strosse/Sohle 22.11.2016 05:32:33 MP PBS51 Keller 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,14 0,13 0,29 37,1 9,4 10,9 0,18 0,14 0,15 3% 0,06 unbewohnt 20%

23 23 2,52 60,48

1511,75 1513,25 22.11.2016 09:49:03 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,11 0,14 0,19 191,4 174,6 46,5 0,10 0,07 0,07 1% 0,06 0,06 1%

Kalotte 22.11.2016 09:49:03 MP PBS51 Keller 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,04 0,06 0,11 33,6 9,8 12,5 0,07 0,05 0,06 1% 0,02 unbewohnt 0%

92 92 2,52 81,48

1513,25 1514,75 22.11.2016 15:03:29 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,12 0,24 0,35 182,8 150 237,9 0,14 0,09 0,11 2% 0,02 0,02 0%

Kalotte

83 83 2,52 74,76

1508,75 1511,75 22.11.2016 21:20:35 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,21 0,56 0,75 181,2 180,1 38,3 0,42 0,30 0,33 6% 0,24 0,24 3%

Strosse/Sohle

24 24 2,52 69,72

1514,75 1516,25 23.11.2016 01:32:45 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,15 0,27 0,25 155,5 180,5 40,6 0,13 0,09 0,10 2% 0,06 0,06 20%

Kalotte

88 88 2,52 75,6

1516,25 1517,75 23.11.2016 05:21:56 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,14 0,16 0,27 191 154,3 47,7 0,13 0,09 0,10 2% 0,06 0,06 20%

Kalotte

86 86 2,52 75,6

1511,75 1514,75 23.11.2016 12:39:23 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,18 0,33 0,42 180,5 180,5 40,2 0,23 0,19 0,19 4% 0,14 0,14 2%

Strosse/Sohle

24 24 2,52 56,28

1517,75 1519,25 23.11.2016 17:21:28 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,15 0,19 0,27 164,1 177,3 40,2 0,15 0,10 0,11 2% 0,07 0,07 1%

Kalotte

85 85 2,52 78,96

1519,25 1520,75 23.11.2016 21:36:45 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,01 0,03 0,18 65,6 45,7 44,1 0,09 0,06 0,07 1% 0,04 0,04 1%

Kalotte
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Arge Atcost 21

Datum Uhrzeit 

der Sprengung
Messpunkt Standort

Gebäude-

art
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vx 

[mm/s]
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Auswertung nach DIN 4150-2 (Einwirkung auf Menschen in 

Gebäuden)
Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen)

Detailangaben zu den Messpunkten  und Messgeräten 

siehe Aufstellprotokoll für jeden Messpunkt

Messwerte bzw. abgeleitete Werte  gemäß "Messprogramm Erschütterungen" (BPB09a0203) Teil F

max vx vy vz ( aus Messung), fx fy fz (DIN 4150-3 Anhang D.2), VB1 VB2 VB3 (DIN 45669-1 Anhang E) KBfmax (DIN 4150-2 Gleichung (6) mit 

frequenzabhängigem Vergrößerungsfaktor für z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms

Maximale 

Schwinggeschwindigkeit
maßgebende Frequenz

Frequenzbewertete Schwing-

geschwindigkeit
Max. Schwingstärke in 

bewohntem Bereich
Max. Schwingstärke

87 87 2,52 81,48

1514,75 1517,75 24.11.2016 04:10:59 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,19 0,46 0,61 164,8 40,2 40,2 0,34 0,25 0,27 5% 0,19 0,19 63%

Strosse/Sohle

24 24 2,52 61,32

1520,75 1522,25 24.11.2016 10:23:19 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,13 0,17 0,25 189,1 154,7 44,9 0,12 0,08 0,09 2% 0,07 0,07 1%

Kalotte

87 87 2,52 73,92

1522,25 1523,75 24.11.2016 15:55:23 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,12 0,14 0,21 155,5 155,5 41,4 0,10 0,07 0,08 1% 0,06 0,06 1%

Kalotte

88 88 1,68 73,92

1517,75 1520,75 24.11.2016 22:17:56 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,19 0,37 0,56 114,8 31,6 39,8 0,30 0,21 0,23 4% 0,18 0,18 60%

Strosse/Sohle

23 23 2,52 58,8

1523,75 1525,05 25.11.2016 02:19:31 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,14 0,18 0,28 165,6 180,9 40,2 0,12 0,08 0,09 2% 0,06 0,06 20%

Kalotte

88 88 2,52 79,8

1525,05 1526,35 25.11.2016 07:26:05 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,11 0,14 0,23 164,5 154,7 38,7 0,12 0,08 0,09 2% 0,06 0,06 1%

Kalotte 0 0 0

89 89 2,52 75,6 0 0 0

1520,75 1523,75 25.11.2016 13:53:48 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,25 0,33 0,77 164,1 32 39,5 0,40 0,28 0,31 6% 0,21 0,21 3%

Strosse/Sohle

28 28 2,52 75,6

1526,35 1527,65 25.11.2016 19:15:00 Keine Daten vorhanden

Kalotte

87 87 2,52 74,76

1527,65 1528,95 25.11.2016 00:00:00 Keine Daten vorhanden

Kalotte

91 91 2,52 79,8

1523,75 1526,35 26.11.2016 05:30:09 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,18 0,33 0,54 164,8 35,9 39,8 0,27 0,20 0,22 4% 0,19 0,19 63%

Strosse/Sohle

24 24 2,52 58,8

1528,95 1530,25 26.11.2016 10:36:11 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,13 0,14 0,25 164,8 154,7 51,2 0,13 0,09 0,10 2% 0,07 0,07 1%

Kalotte

91 91 1,68 76,44

1530,25 1531,55 26.11.2016 15:17:29 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,15 0,12 0,24 35,9 151,6 43 0,12 0,08 0,09 2% 0,05 0,05 1%

Kalotte

83 83 2,52 69,72

1526,35 1528,95 26.11.2016 21:37:12 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,20 0,32 0,48 164,5 35,2 41 0,25 0,17 0,19 3% 0,15 0,15 2%

Strosse/Sohle

25 25 2,52 52,92

1531,55 1532,85 27.11.2016 01:01:22 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,14 0,20 0,28 166 150 38,7 0,14 0,10 0,11 2% 0,06 0,06 20%

Kalotte

91 91 2,52 79,8
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Messpunkt Standort

Gebäude-
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Auswertung nach DIN 4150-2 (Einwirkung auf Menschen in 

Gebäuden)
Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen)

Detailangaben zu den Messpunkten  und Messgeräten 

siehe Aufstellprotokoll für jeden Messpunkt

Messwerte bzw. abgeleitete Werte  gemäß "Messprogramm Erschütterungen" (BPB09a0203) Teil F

max vx vy vz ( aus Messung), fx fy fz (DIN 4150-3 Anhang D.2), VB1 VB2 VB3 (DIN 45669-1 Anhang E) KBfmax (DIN 4150-2 Gleichung (6) mit 

frequenzabhängigem Vergrößerungsfaktor für z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms

Maximale 

Schwinggeschwindigkeit
maßgebende Frequenz

Frequenzbewertete Schwing-

geschwindigkeit
Max. Schwingstärke in 

bewohntem Bereich
Max. Schwingstärke

1532,85 1534,15 27.11.2016 05:14:09 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,16 0,15 0,26 162,9 159,8 39,8 0,13 0,09 0,10 2% 0,07 0,07 23%

Kalotte

87 87 2,52 79,8

1528,95 1531,55 27.11.2016 12:33:24 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,17 0,27 0,59 165,2 180,5 40,6 0,31 0,22 0,25 4% 0,16 0,16 2%

Strosse/Sohle

26 26 2,52 56,28

1534,15 1535,45 27.11.2016 18:31:42 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,12 0,13 0,19 166,4 178,5 38,3 0,10 0,07 0,08 1% 0,05 0,05 1%

Kalotte

85 85 2,52 73,92

1535,45 1536,75 27.11.2016 22:36:54 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,14 0,19 0,31 165,2 155,1 40,2 0,16 0,11 0,13 2% 0,06 0,06 20%

Kalotte

86 86 2,52 76,44

1531,55 1534,15 28.11.2016 04:28:23 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,24 0,34 0,68 164,5 179,3 40,6 0,34 0,23 0,26 5% 0,17 0,17 57%

Strosse/Sohle

24 24 2,52 61,32

1536,75 1538,05 28.11.2016 09:18:31 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,14 0,21 0,29 166,8 154,3 43 0,14 0,10 0,11 2% 0,07 0,07 1%

Kalotte

94 94 2,52 78,12

1538,05 1539,35 28.11.2016 14:22:15 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,13 0,19 0,24 163,7 162,5 44,1 0,13 0,09 0,11 2% 0,06 0,06 1%

Kalotte

84 84 2,52 70,56

1534,15 1536,75 28.11.2016 20:53:52 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,18 0,31 0,58 164,8 30,5 39,5 0,30 0,20 0,23 4% 0,17 0,17 2%

Strosse/Sohle

26 26 2,52 63,84

1539,35 1540,65 29.11.2016 01:46:56 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,11 0,12 0,27 99,6 152 45,3 0,14 0,10 0,11 2% 0,05 0,05 17%

Kalotte

95 95 2,52 84,84

1540,65 1541,95 29.11.2016 06:30:02 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,11 0,15 0,19 151,6 161,7 36,3 0,11 0,08 0,09 2% 0,05 0,05 1%

Kalotte

89 89 2,52 75,6

1536,75 1539,35 29.11.2016 13:29:21 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,17 0,23 0,57 164,8 37,5 40,2 0,30 0,21 0,23 4% 0,17 0,17 2%

Strosse/Sohle 29.11.2016 13:29:21 MP PBS51 Keller 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,13 0,12 0,24 47,7 41 11,3 0,16 0,12 0,13 2% 0,06 unbewohnt 1%

28 28 2,52 60,48 29.11.2016 13:29:21 MP PBS51x 1. OG 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,18 0,23 0,26 38,7 94,5 11,3 0,17 0,14 0,15 3% 0,07 0,07 1%

1541,95 1543,25 29.11.2016 18:52:01 MP PBS51x 1. OG 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,08 0,11 0,08 102 38 30 0,07 0,06 0,06 1% 0,04 0,04 1%

Kalotte

88 88 2,52 78,12

1543,25 1544,55 29.11.2016 23:09:23 MP PBS51 Keller 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,06 0,09 0,13 6 31 13 0,08 0,06 0,06 1% 0,03 unbewohnt 10%

Kalotte 29.11.2016 23:09:23 MP PBS51x 1. OG 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,08 0,19 0,12 96 96 29 0,11 0,09 0,09 2% 0,05 0,05 17%

87 87 2,52 75,6

1539,35 1541,95 30.11.2016 06:39:01 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,19 0,22 0,51 193,4 35,5 37,1 0,27 0,21 0,22 4% 0,16 0,16 2%

Strosse/Sohle 30.11.2016 06:39:01 MP PBS51 Keller 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,17 0,11 0,25 46,5 41,4 11,7 0,17 0,14 0,15 3% 0,06 unbewohnt 1%

28 28 2,52 63 30.11.2016 06:39:01 MP PBS51x 1. OG 2 Plettenbergstr. 51, 70186 Stuttgart 0,19 0,20 0,30 28,9 95,7 11,7 0,21 0,17 0,18 3% 0,08 0,08 1%

1544,55 1545,85 30.11.2016 11:05:44 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,11 0,10 0,22 15,6 161,7 38,7 0,13 0,09 0,10 2% 0,07 0,07 1%
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Auswertung nach DIN 4150-2 (Einwirkung auf Menschen in 

Gebäuden)
Auswertung nach DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen)

Detailangaben zu den Messpunkten  und Messgeräten 

siehe Aufstellprotokoll für jeden Messpunkt

Messwerte bzw. abgeleitete Werte  gemäß "Messprogramm Erschütterungen" (BPB09a0203) Teil F

max vx vy vz ( aus Messung), fx fy fz (DIN 4150-3 Anhang D.2), VB1 VB2 VB3 (DIN 45669-1 Anhang E) KBfmax (DIN 4150-2 Gleichung (6) mit 

frequenzabhängigem Vergrößerungsfaktor für z-Komponente), Nachweise siehe Teil F des Messprogramms

Maximale 

Schwinggeschwindigkeit
maßgebende Frequenz

Frequenzbewertete Schwing-

geschwindigkeit
Max. Schwingstärke in 

bewohntem Bereich
Max. Schwingstärke

Kalotte

74 74 1,68 62,16

1545,85 1547,15 30.11.2016 16:28:44 MP PBS50 EG 2 Plettenbergstr. 50, 70186 Stuttgart 0,12 0,13 0,26 100,8 178,5 38,7 0,14 0,10 0,11 2% 0,07 0,07 1%

Kalotte

89 89 2,52 75,6

1541,95 1544,55 30.11.2016 22:55:00 Keine Daten vorhanden

Strosse/Sohle

27 27 2,52 63
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